
Befahrbar mit Fahrzeug-
klasse 30/30

belastbar mit max. 0.50m
Erdüberdeckung über
Ok Deckenplatte

Vertikalschnitt A - A

Bodenaufbau nach Baugrundgutachten
Sauberkeitsschicht

bauseits

zul. äußerer Wasserstand +1.25m
über Ok Bodenplattenüberstand
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Wolf System GmbH
Am Stadtwald 20
94486 Osterhofen
Tel. 09932 / 37-0
Fax. 09932 / 2893
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